
Primer Foro de RETILAP

Cumplimiento del 
RETILAP en un 

Proyecto de 
Iluminación 



�Objetivos Generales:

�Garantizar los niveles y calidades de la energía lumínica requeridas para la 

actividad visual.

RETILAP

actividad visual.

�Garantizar el abastecimiento energético mediante la utilización de 

productos que apliquen el URE. (Uso Racional Energético)

�Garantizar la protección del consumidor y la preservación del medio 

ambiente.
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Consumo Porcentual por Uso Final y Tipo de 
Establecimiento - Bogotá
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Fuente: UPME



Consumo Porcentual por Uso Final y Tipo de 
Establecimiento - Medellin
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Fuente: UPME



Consumo Porcentual por Uso Final y Tipo de 
Establecimiento - Barranquilla
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Fuente: UPME



Uso de la Energía a lo Largo del Día en Colombia
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�Análisis del proyecto. 

�Planificación básica. 

�Diseño detallado. 

Etapas del Proceso de Diseño de Iluminación. 

�Diseño detallado. 

�Uso de software para diseño de sistemas de iluminación. 
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�Reconocimiento del sitio y objetos a iluminar. 

�Requerimientos de iluminación.

�Selección de luminarias y fuentes luminosas. 

Requisitos Generales de un Sistema de Iluminación.

�Selección de luminarias y fuentes luminosas. 

�Documentos fotométricos. 

�Planos y ángulos de medición fotométrica y sistema de coordenadas.

�Duración o vida útil de la fuente lumínica. 

�Flujo luminoso para diseño. 

�Características de reproducción cromática y de temperatura de color.
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�RETILAP.

�Reducción de costos por iluminación y aire acondicionado.

Disminución en el manteniemiento.

Por Qué Actuar para el Mejoramiento Continuo de
la Eficiencia Energética?

�Disminución en el manteniemiento.

�Contribución al medio Ambiente. 

�Mayor productividad de los empleados.

�Mayor gestion y más estrategias.

�Mejoramiento Continuo.

�Publicidad positiva para la empresa.

Ing. Pablo Lara Hoyos  pablolara@intech.com.co I    Intech Ltda.   PBX: 485  27 11    www.intech.com.co



Eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía consumida y 
los productos y servicios finales obtenidos. 

La Eficiencia Energética
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“Las nuevas edificaciones industriales, comerciales o de uso oficial con más de 

500 m² de construcción deben disponer de sistemas de control automático de 

Eficiencia Energética Mediante Control de la Iluminación

500 m² de construcción deben disponer de sistemas de control automático de 

iluminación. con criterio URE”
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La Atenuación

“Desarrollos electrónicos recientes permiten hacer funcionar tubos fluorescentes en

regímenes de baja potencia, a valores tan bajos como del 1 %, sin parpadeos. La

regulación del flujo luminoso de las bombillas permite el máximo aprovechamiento

de las continuas variaciones de la luz natural sin causar molestias para el usuario,
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de las continuas variaciones de la luz natural sin causar molestias para el usuario,

quien no percibe ningún cambio en la iluminación. Además, permite ahorrar la

energía del exceso de iluminación que puede estar originado, por ejemplo, por

sobredimensionado inicial de la instalación para lograr un buen factor de

mantenimiento.”



Percepción Visual y Control de la Iluminación

% Light 
Level

% Electricity 
Saved

% Light 
Perceived

50 50 71
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50 50 71

20 80 45

10 85 32

5 90 22



Diagrama de Flujo Mejoramiento de la
Eficiencia Energética Mediante el Control de Iluminación

Edificación >  500 m2

La edificación debe disponer de un sistema automático de Iluminación No 
Exigido

Si

No
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Cómo Podemos Mejorar la Eficiencia Energetica
en la nuevas Construcciones y 

Edificaciones Existentes?

La Eficiencia Energética se puede mejorar mediante la implantación de diversas 
medidas:medidas:

1. Reemplazo/Especificación de luminarias eficientes.

2. Aprovechamiento de la iluminación natural.

3. Implementación de sistemas de control de Iluminación.
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El Factor de Mantenimiento 
y la Eficiencia Energética
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Fuente: RETILAP



Productos para Incrementar la Eficiencia 
Energética y el Confort Visual

$ 319.630=

Ing. Pablo Lara Hoyos  pablolara@intech.com.co I    Intech Ltda.   PBX: 485  27 11    www.intech.com.co

Mini Sistemas WirelessMini Sistemas 

Cableados

$ 266.900= $ 216.365=

$ 126.672=

$ 2’714.400=
$ 2’216.760=

Atenuadores

$ 77.900=

$ 14.100=

$ 2,888,400 =



Cll. 11 No. 100-121 Of. 508
Edificio Campestre Towers
Ciudad Jardín.

Contáctenos

Cali, Colombia.
PBX.: +57 (2) 485 2711

www.intech.com.co
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Muchas Gracias

ING. PABLO JOSE LARA HOYOS
Cel.: 312 895 9239
pablolara@intech.com.co
PBX.: (2) 485 2711
www.intech.com.co
Cali, Colombia.
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